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1230/0777/00078
Labornummer CP2657719
Probenahmedatum 16.09.26-09:55h
Probenahmeort 86862
Lamerdingen-Dillishausen
Parameter Methode Einheit Grenzwert
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Probenbezeichnung Dillishausen, Waschkiiche
1230/0777/00078

Labornummer CP2657719
Probenahmedatum 16.08.26-09:55h
Probenahmeort 86862

Lamerdingen-Dillishausen
Parameter Methode ] Einheit [ Grenzwert
TrinkwV Anlage 2 Abschnitt Il
Blei FUE |oopmonrss mgl 0,01 0,002
Kupfer FUE g;‘ﬁg,,'ﬁfﬂ;m mg/l 2 0,2
Nickel FUE | @oopmoninn mgl 0,02 <0,002
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Untersuchungsergebnis Trinkwasser
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Probenbezeichnung

M
Dillishausen, Waschkiiche

1230/0777/00078

Labornummer CP2657720
Probenahmedatum *16.09.26-09:58H
Probenahmeort 86862

Lamerdingen-Dillishausen
Parameter Methode Einheit Grenzwert
Probenahmetechnik Chemie DINISO 5667-5:2011-02* FlieRwasser
Férbung, qualitativ &ﬁiﬁgﬁggf}” farblos
Tribung, qualitativ DIN EN ISO 7027 (C2):2000-04* klar
Geruch. qualitativ DIN EN 1622, Anh.C:2006-10* ohne
Bodensatz visuell ohne
pH-Wert v. Ort oStzna0e 65-95 7,26
Leitf. (v. Ort,25°C) DIN EN 27888 (C8):1993-11* uS/icm 2790 743
TrinkwV Anlage 2 Abschnitt Il
Antimon FUE | apoonror mgl 0,005 <0,001
Arsen FUE ?,512'9'):_120'25211;294'2 mg/l 0,01 <0,001
Benz(a)pyren FUE | DIN 38407-F39:2011-09" ugh 0,01 <0,001
Bisphenol A FUE }1‘;‘5.’}','&?,18857'22‘”2*” ughl 2,5 <0,4
Blei FUE | aoponsrn mg/! 0,01 <0,001
Cadmium FUE | Caaroonre mgl 0,003 <0,0001
Epichlorhydrin FUE | DIN EN 14207:2003-09* pal 0,1 <0,03
Kupfer FUE g;‘;;%zsﬁgz%z mg/ 2 0,014
Nickel FUEl mg! 0,02 <0,002
Nitrit DIN EN 26777(D10):1993-04* mg/l 0,5 <0,005
Vinyichlorid FUE | DIN 38407-F43:2014-10* ugfl 0,5 <0,15
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Probenbezeichnung Dillishausen, Wasch!(q?he
1230/0777/00078

Labornummer CP2657720
Probenahmedatum 16.09.26-09:58h
Probenahmeort 86862

Lamerdingen-Dillishausen
Parameter Methode Einheit Grenzwert
PAK
Benzo(b)fluoranthen FUE | DIN 38407-F39:2011-09* ug/l <0,002
Benzo(k)fluoranthen FUE | DIN 38407-F39:2011-09" ugfl <0,002
Benzo(g,h,i)peryien FUE | DIN 38407-F39:2011-09" ugfl <0,002
Indeno(1,2,3,c,d)pyren FUE | DIN 38407-F39:2011-09" gl <0,002
Summe PAK FUE | berechnet pgh 0,1 n.n.
TrinkwV Anl. 3 Indikatorpara.
Temperatur DIN 38404-C4 :1976-12* °C 19,0

n.n. = nicht nachweisbar

FUE: Analytik durch Analytik Institut Rietzler GmbH, 90766 Farth

Die Anforderungen nach TrinkwV 2023
TrinkwV 2023 Anl.1-3 Parameter der Gruppen A und B werden von allen untersuchten Parametern erfullt.

Anlage:
- Probenahmeprotokoll

Analytik Institut Rietzler GmbH, Ansbach, den 28.09.2026

Die Akkreditierung gilt fiir die im Priifbericht mit * gekennzeichneten Priifverfahren. | Modifizierte Normverfahren sind durch den Zusatz (mod.) im
Priifbericht gekennzeichnet und in der jeweiligen Anlage zur Akkreditierungsurkunde beschrieben. | Die Ergebnisse im Prifbericht werden in vereinfachter
Weise i. S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03 Abs. 7.8.1.3 berichtet. | Die erweiterten Messunsicherheiten werden im Prifbericht nicht angegeben und
bei der Bewertung der Konformitét mit den Regelwerken nicht berlicksichtigt. Auf Anfrage kénnen die Messunsicherheiten nachgereicht werden. | Die
Priifergebnisse beziehen sich ausschlielich auf die angegebenen Proben, wie erhalten. | Der Priifbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des
Priiflabors nicht auszugsweise vervielféltigt werden.
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